
Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41
24105 Kiel, den 30.09.2022

Lieferadresse:
Brunswiker Str. 4,  24105 Kiel

Campus Kiel

Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene

Bereich Umwelthygiene / Kundenbetreuung
Telefon  (0431) 500-16430
Telefax  (0431) 500-16428

Der vorliegende Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf die dem Labor vorliegenden Prüfgegenstände.
Jede auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Prüflabor.

Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-307815
Messergebnisse
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Probenahmeadresse:
Probenart:
Auftraggeber:

Probenehmer:
Entnahmedatum:
Eingangsdatum:
Bearbeitungsbeginn:
Bearbeitung beendet:

Wedel, Feldstraße 150 (Stadtwerke Wedel)
Trinkwasser
Stadtwerke Wedel GmbH
Herr L. Schröder
Stadtwerke Wedel GmbH - Hartmann Ralf
22.09.2022
22.09.2022
22.09.2022
26.09.2022

Auftragsbezogene Daten werden im Labormanagementsystem des Prüflabors gespeichert. Sie haben das Recht der Datenspeicherung jederzeit
ohne Angabe von Gründen zu widersprechen.

    

Labornummer
Probenbezeichnung

LU1318632
HWW 1

Übergabe,
Feldstraße

LU1318633
HWW 1

Strandweg
Toilette

Messverfahren Grenz-/
Richtwert

TEIS-ZID 25...640...00053 25...640...00035

Probenahmezeit 07:30 08:00

Probenahmeart Zweck A Zweck A SOP3 PRO 04#

Sensorische Parameter

Geruch, qualitativ ohne ohne DIN EN 1622:2006-10

Geschmack, qualitativ ohne ohne #DEV B1/2:1971

Physikalisch/chemische Parameter

Absorptionskoeffizient bei 436 nm 1/m <0 1, 0 2, #DIN EN ISO 7887-3:2012-04 0,5

Trübung quantitativ NTU 0 10, 0 13, #DIN EN ISO 7027-1:2016-11 1

Leitfähigkeit bei 25°C (Labor) µS/cm 542 541 #DIN EN 27 888:1993-11 2790

pH-Wert  Labormessung - 7 7, 7 7, #DIN EN ISO 10523:2012-04 6,5 - 9,5

......gemessen bei °C 15 5, 15 5, #DIN 38 404-4:1976-12

Ammonium mg/l <0 05, <0 05, #DIN ISO 15923-1:2014-07 0,5

Nitrit mg/l <0 01, <0 01, #DIN ISO 15923-1:2014-07 0,5

Nitrat mg/l 9 7, 9 7, #DIN ISO 15923-1:2014-07 50

Summe Nitrat/50 und Nitrit/3 mg/l 0 20, 0 20, Berechnung 1

Bakteriologische Parameter

Koloniezahl bei 20°C KBE/1 ml 0 0 #TrinkwV §15 (1c):2018-01 100

Koloniezahl bei 36°C KBE/1 ml 0 0 #TrinkwV §15 (1c):2018-01 100

Escherichia  coli KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0

Coliforme  Bakterien KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0

Intestinale Enterokokken KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 7899-2:2000-11 0

Escherichia coli mit Colilert® MPN/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-2:2014-06 0

Coliforme  Bakterien nach Colilert®-Verfahren MPN/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-2:2014-06 0
    
    

n.n.: nicht nachgewiesen;  ---: nicht analysiert;  extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

    

Seite 2 weiter mit Seite 3



Campus Kiel

Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene

Der vorliegende Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf die dem Labor vorliegenden Prüfgegenstände.
Jede auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Prüflabor.
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Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-307815

Auftragsbezogene Daten werden im Labormanagementsystem des Prüflabors gespeichert. Sie haben das Recht der Datenspeicherung jederzeit
ohne Angabe von Gründen zu widersprechen.

Labornummer
Probenbezeichnung

LU1318634
HWW 2

Markenfilm,
Schulauer

Moorweg 25

LU1318635
HWW 3

Übergabe,
Hauentwiete

Messverfahren Grenz-/
Richtwert

TEIS-ZID 25...640...00035 25...640...04453

Probenahmezeit 11:30 09:50

Probenahmeart Zweck A Zweck A SOP3 PRO 04#

Sensorische Parameter

Geruch, qualitativ ohne ohne DIN EN 1622:2006-10

Geschmack, qualitativ ohne ohne #DEV B1/2:1971

Physikalisch/chemische Parameter

Absorptionskoeffizient bei 436 nm 1/m 0 2, 0 2, #DIN EN ISO 7887-3:2012-04 0,5

Trübung quantitativ NTU 0 16, 0 13, #DIN EN ISO 7027-1:2016-11 1

Leitfähigkeit bei 25°C (Labor) µS/cm 543 540 #DIN EN 27 888:1993-11 2790

pH-Wert  Labormessung - 7 8, 7 7, #DIN EN ISO 10523:2012-04 6,5 - 9,5

......gemessen bei °C 16 7, 16 7, #DIN 38 404-4:1976-12

Ammonium mg/l <0 05, <0 05, #DIN ISO 15923-1:2014-07 0,5

Nitrit mg/l <0 01, <0 01, #DIN ISO 15923-1:2014-07 0,5

Nitrat mg/l 9 9, 9 6, #DIN ISO 15923-1:2014-07 50

Summe Nitrat/50 und Nitrit/3 mg/l 0 20, 0 19, Berechnung 1

Bakteriologische Parameter

Koloniezahl bei 20°C KBE/1 ml 20 0 #TrinkwV §15 (1c):2018-01 100

Koloniezahl bei 36°C KBE/1 ml 1 1 #TrinkwV §15 (1c):2018-01 100

Escherichia  coli KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0

Coliforme  Bakterien KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0

Intestinale Enterokokken KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 7899-2:2000-11 0

Escherichia coli mit Colilert® MPN/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-2:2014-06 0

Coliforme  Bakterien nach Colilert®-Verfahren MPN/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-2:2014-06 0
    
    

Labornummer
Probenbezeichnung

LU1318636
HWW 3 Hydrant

41

LU1318638
HWW 4 Bauhof,

Autal 39

Messverfahren Grenz-/
Richtwert

TEIS-ZID 25...640...04453 25...640...00046

Probenahmezeit 10:20 11:00

Probenahmeart Zweck A Zweck A SOP3 PRO 04#

Sensorische Parameter

Geruch, qualitativ ohne ohne DIN EN 1622:2006-10

Geschmack, qualitativ ohne ohne #DEV B1/2:1971

Physikalisch/chemische Parameter

Absorptionskoeffizient bei 436 nm 1/m 0 2, 0 2, #DIN EN ISO 7887-3:2012-04 0,5

Trübung quantitativ NTU 0 10, 0 14, #DIN EN ISO 7027-1:2016-11 1

Leitfähigkeit bei 25°C (Labor) µS/cm 528 540 #DIN EN 27 888:1993-11 2790

n.n.: nicht nachgewiesen;  ---: nicht analysiert;  extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert
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Campus Kiel

Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene

Labornummer
Probenbezeichnung

LU1318636
HWW 3 Hydrant

41

LU1318638
HWW 4 Bauhof,

Autal 39

Messverfahren Grenz-/
Richtwert

Der vorliegende Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf die dem Labor vorliegenden Prüfgegenstände.
Jede auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Prüflabor.
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Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-307815

Auftragsbezogene Daten werden im Labormanagementsystem des Prüflabors gespeichert. Sie haben das Recht der Datenspeicherung jederzeit
ohne Angabe von Gründen zu widersprechen.

pH-Wert  Labormessung - 7 7, 7 7, #DIN EN ISO 10523:2012-04 6,5 - 9,5

......gemessen bei °C 16 6, 17 4, #DIN 38 404-4:1976-12

Ammonium mg/l <0 05, <0 05, #DIN ISO 15923-1:2014-07 0,5

Nitrit mg/l <0 01, <0 01, #DIN ISO 15923-1:2014-07 0,5

Nitrat mg/l 9 6, 9 7, #DIN ISO 15923-1:2014-07 50

Summe Nitrat/50 und Nitrit/3 mg/l 0 19, 0 19, Berechnung 1

Bakteriologische Parameter

Koloniezahl bei 20°C KBE/1 ml 0 0 #TrinkwV §15 (1c):2018-01 100

Koloniezahl bei 36°C KBE/1 ml 1 0 #TrinkwV §15 (1c):2018-01 100

Escherichia  coli KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0

Coliforme  Bakterien KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0

Intestinale Enterokokken KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 7899-2:2000-11 0

Escherichia coli mit Colilert® MPN/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-2:2014-06 0

Coliforme  Bakterien nach Colilert®-Verfahren MPN/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-2:2014-06 0
    
    

Labornummer
Probenbezeichnung

LU1318639
HWW 5

Übergabe,
Ansgariusweg

LU1318641
HWW 6

Übergabe

Messverfahren Grenz-/
Richtwert

TEIS-ZID 25...640...00032 25...640...11582

Probenahmezeit 09:30 08:30

Probenahmeart Zweck A Zweck A SOP3 PRO 04#

Sensorische Parameter

Geruch, qualitativ ohne ohne DIN EN 1622:2006-10

Geschmack, qualitativ ohne ohne #DEV B1/2:1971

Physikalisch/chemische Parameter

Absorptionskoeffizient bei 436 nm 1/m 0 2, 0 2, #DIN EN ISO 7887-3:2012-04 0,5

Trübung quantitativ NTU 0 12, 0 11, #DIN EN ISO 7027-1:2016-11 1

Leitfähigkeit bei 25°C (Labor) µS/cm 541 542 #DIN EN 27 888:1993-11 2790

pH-Wert  Labormessung - 7 7, 7 7, #DIN EN ISO 10523:2012-04 6,5 - 9,5

......gemessen bei °C 17 7, 18 4, #DIN 38 404-4:1976-12

Ammonium mg/l <0 05, <0 05, #DIN ISO 15923-1:2014-07 0,5

Nitrit mg/l <0 01, <0 01, #DIN ISO 15923-1:2014-07 0,5

Nitrat mg/l 9 4, 9 6, #DIN ISO 15923-1:2014-07 50

Summe Nitrat/50 und Nitrit/3 mg/l 0 19, 0 19, Berechnung 1

Bakteriologische Parameter

Koloniezahl bei 20°C KBE/1 ml 0 0 #TrinkwV §15 (1c):2018-01 100

Koloniezahl bei 36°C KBE/1 ml 0 1 #TrinkwV §15 (1c):2018-01 100

Escherichia  coli KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0

Coliforme  Bakterien KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0

n.n.: nicht nachgewiesen;  ---: nicht analysiert;  extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

    

Seite 4 weiter mit Seite 5



Campus Kiel

Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene

Labornummer
Probenbezeichnung

LU1318639
HWW 5

Übergabe,
Ansgariusweg

LU1318641
HWW 6

Übergabe

Messverfahren Grenz-/
Richtwert

Der vorliegende Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf die dem Labor vorliegenden Prüfgegenstände.
Jede auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Prüflabor.
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Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-307815

Auftragsbezogene Daten werden im Labormanagementsystem des Prüflabors gespeichert. Sie haben das Recht der Datenspeicherung jederzeit
ohne Angabe von Gründen zu widersprechen.

Intestinale Enterokokken KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 7899-2:2000-11 0

Escherichia coli mit Colilert® MPN/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-2:2014-06 0

Coliforme  Bakterien nach Colilert®-Verfahren MPN/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-2:2014-06 0
    
    

Labornummer
Probenbezeichnung

LU1318642
HWW 6

Albert-Schweitzer-Schule
Pulverstr. 67A

Messverfahren Grenz-/
Richtwert

TEIS-ZID 25...640...00044

Probenahmezeit 08:50

Probenahmeart Zweck A SOP3 PRO 04#

Sensorische Parameter

Geruch, qualitativ ohne DIN EN 1622:2006-10

Geschmack, qualitativ ohne #DEV B1/2:1971

Physikalisch/chemische Parameter

Absorptionskoeffizient bei 436 nm 1/m 0 2, #DIN EN ISO 7887-3:2012-04 0,5

Trübung quantitativ NTU 0 26, #DIN EN ISO 7027-1:2016-11 1

Leitfähigkeit bei 25°C (Labor) µS/cm 543 #DIN EN 27 888:1993-11 2790

pH-Wert  Labormessung - 7 7, #DIN EN ISO 10523:2012-04 6,5 - 9,5

......gemessen bei °C 19 0, #DIN 38 404-4:1976-12

Ammonium mg/l <0 05, #DIN ISO 15923-1:2014-07 0,5

Nitrit mg/l <0 01, #DIN ISO 15923-1:2014-07 0,5

Nitrat mg/l 9 8, #DIN ISO 15923-1:2014-07 50

Summe Nitrat/50 und Nitrit/3 mg/l 0 20, Berechnung 1

Bakteriologische Parameter

Koloniezahl bei 20°C KBE/1 ml 0 #TrinkwV §15 (1c):2018-01 100

Koloniezahl bei 36°C KBE/1 ml 0 #TrinkwV §15 (1c):2018-01 100

Escherichia  coli KBE/100 ml 0 #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0

Coliforme  Bakterien KBE/100 ml 0 #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0

Intestinale Enterokokken KBE/100 ml 0 #DIN EN ISO 7899-2:2000-11 0

Escherichia coli mit Colilert® MPN/100 ml 0 #DIN EN ISO 9308-2:2014-06 0

Coliforme  Bakterien nach Colilert®-Verfahren MPN/100 ml 0 #DIN EN ISO 9308-2:2014-06 0
    

n.n.: nicht nachgewiesen;  ---: nicht analysiert;  extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

    

Seite 5 weiter mit Seite 6



Campus Kiel

Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene

Der vorliegende Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf die dem Labor vorliegenden Prüfgegenstände.
Jede auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Prüflabor.
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Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-307815

Auftragsbezogene Daten werden im Labormanagementsystem des Prüflabors gespeichert. Sie haben das Recht der Datenspeicherung jederzeit
ohne Angabe von Gründen zu widersprechen.

Labornummer
Probenbezeichnung

LU1318637
HWW 4

Übergabe,
Moorweg

LU1318640
HWW 5

Messverfahren Grenz-/
Richtwert

TEIS-ZID 25...640...00031 25...640...02309

Probenahmezeit 10:40 09:10

Probenahmeart Zweck A Zweck A SOP3 PRO 04#

Sensorische Parameter

Geruch, qualitativ ohne ohne DIN EN 1622:2006-10

Geschmack, qualitativ ohne ohne #DEV B1/2:1971

Physikalisch/chemische Parameter

Absorptionskoeffizient bei 436 nm 1/m 0 2, 0 2, #DIN EN ISO 7887-3:2012-04 0,5

Trübung quantitativ NTU 0 15, 0 09, #DIN EN ISO 7027-1:2016-11 1

Leitfähigkeit bei 25°C (Labor) µS/cm 541 543 #DIN EN 27 888:1993-11 2790

pH-Wert Labormessung - 7 7, 7 7, #DIN EN ISO 10523:2012-04 6,5 - 9,5

......gemessen bei °C 16 8, 17 9, #DIN 38 404-4:1976-12

Ammonium mg/l <0 05, <0 05, #DIN ISO 15923-1:2014-07 0,5

Nitrit mg/l <0 01, <0 01, #DIN ISO 15923-1:2014-07 0,5

Nitrat mg/l 9 6, 9 7, #DIN ISO 15923-1:2014-07 50

Summe Nitrat/50 und Nitrit/3 mg/l 0 19, 0 19, Berechnung 1

Chlorid mg/l 60 60 #DIN 38 405-D1-2:1985-12 250

Sulfat mg/l 50 50 #DIN EN ISO 10304-1:2009-07 250

Natrium mg/l 34 34 #DIN EN ISO 14911:1999-12 200

Aluminium mg/l <0 02, <0 02, #DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,2

Eisen mg/l 0 016, 0 015, #DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,2

Mangan mg/l <0 01, <0 01, #DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,05

TOC (Ges.org.C) mg/l 4 6, 4 7, #DIN EN 1484:2019-04

Epichlorhydrin µg/l <0 01, <0 01, extern2 0,1

Schwermetalle

Antimon mg/l <0 001, <0 001, #DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,005

Arsen mg/l <0 001, <0 001, #DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,01

Blei mg/l <0 001, <0 001, #DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,01

Cadmium mg/l <0 0003, <0 0003, #DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,003

Kupfer (Cu) mg/l <0 01, <0 01, #DIN EN ISO 17294-2:2017-01 2,0

Nickel mg/l <0 002, <0 002, #DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,02

n.n.: nicht nachgewiesen;  ---: nicht analysiert;  extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

    extern2: Untersuchungslabor AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Seite 6 weiter mit Seite 7



Campus Kiel

Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene

Labornummer
Probenbezeichnung

LU1318637
HWW 4

Übergabe,
Moorweg

LU1318640
HWW 5

Messverfahren Grenz-/
Richtwert

Der vorliegende Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf die dem Labor vorliegenden Prüfgegenstände.
Jede auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Prüflabor.
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Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-307815

Auftragsbezogene Daten werden im Labormanagementsystem des Prüflabors gespeichert. Sie haben das Recht der Datenspeicherung jederzeit
ohne Angabe von Gründen zu widersprechen.

Trihalogenmethane

Chloroform (Trichlormethan) µg/l <1 0, <1 0, #DIN EN ISO 17943:2016

Bromdichlormethan µg/l <1 0, <1 0, #DIN EN ISO 17943:2016

Dibromchlormethan µg/l <1 0, <1 0, #DIN EN ISO 17943:2016

Bromoform (Tribrommethan) µg/l <1 0, <1 0, #DIN EN ISO 17943:2016

Summe Trihalogenmethane µg/l <0 1, <0 1, Berechnung 50

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzo-(b)-Fluoranthen µg/l <0 001, <0 001, #DIN 38407-39:2011-09

Benzo-(k)-Fluoranthen µg/l <0 001, <0 001, #DIN 38407-39:2011-09

Benzo-(g,h,i)-Perylen µg/l <0 001, <0 001, #DIN 38407-39:2011-09

Indeno-(1,2,3-cd)-Pyren µg/l <0 001, <0 001, #DIN 38407-39:2011-09

PAK Summe TrinkwV µg/l <0 001, <0 001, Berechnung 0,1

Benzo-(a)-Pyren µg/l <0 001, <0 001, #DIN 38407-39:2011-09 0,01

Bakteriologische Parameter

Koloniezahl bei 20°C KBE/1 ml 9 1 #TrinkwV §15 (1c):2018-01 100

Koloniezahl bei 36°C KBE/1 ml 1 0 #TrinkwV §15 (1c):2018-01 100

Escherichia  coli KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0

Coliforme  Bakterien KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0

Intestinale Enterokokken KBE/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 7899-2:2000-11 0

Escherichia coli mit Colilert® MPN/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-2:2014-06 0

Coliforme  Bakterien nach Colilert®-Verfahren MPN/100 ml 0 0 #DIN EN ISO 9308-2:2014-06 0

n.n.: nicht nachgewiesen;  ---: nicht analysiert;  extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

    extern2: Untersuchungslabor AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Seite 7 letzte Seite
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